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98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85 fax 43 8224123
www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

Plukon Sieradz Sp. z o.o0.
Gruszczyce 97 A
98-235 Blaszki

Nasz znak: Data:
PPIS.OHK.472.13.2019 09 stycznia 2019r.

Na podstawie §7 i §15 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdafh Nr 14946/2018 z dnia 08.01.2019r.
i Nr 14810/2018 z dnia 08.01.2019r. z badaf laboratoryjnych wody pobranej do
badania w dniu 07.11.2018r., z indywidualnego ujecia wody Plukon Sieradz Sp.
z 0.0., Gruszczyce 97 A, gm. Blaszki

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza,

Ze we wstepnym monitoringu substancji promieniotwoérczych
stezenie trytu, radonu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza
granic wykrywalnosci okreslonych w czesci C zalgcznika nr 6 do w/iw
rozporzadzenia

Plukon Sieradz Sp. z o.0., Gruszczyce 97, 98-235 Blaszki w ramach
wewnetrznej kontroli jakosci wody zlecito badanie laboratoryjne probek wody
z indywidualnego ujecia wody w Plukon Sieradz Sp. z 0.0., w zakresie wstgpnego
monitoringu substancji promieniotwérczych: radonu, izotopéw radu: Ra-226 i Ra-
228 oraz trytu. Probki wody zostaty pobrane przez laboratorium: Intertek Poland
Sp. z 0.0., Laboratorium Badawcze, Helenéw 6A, 09-500 Gostynin. Badanie
pobranych probek wody wykonato Slaskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej
im. Marii Goeppert Mayer (BCR) Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice,
zatwierdzone przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna. Badana woda w zakresie
wstepnego monitoringu substancji promieniotworczych: radonu, izotopéw radu:
Ra-226 i Ra-228 oraz trytu, pobrana w punktach zgodnosci: studnia nr 1 oraz
studnia nr 2, indywidualnego ujecia wody Plukon Sieradz Sp. z o.0., odpowiada
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017r. poz. 2294).

Komunikat o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy
umie$cié na stronie internetowej podmiotu dziatajacego na rynku spozywczym
wykorzystujacego wodg, pochodzacg z indywidualnego ujgcia.
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