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Nasz znak: Data:
PPIS.OHK .472.139.2020 09 marca 2020r,

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.
poz. 2294), pisma z dnia 20.02.2020r. oraz sprawozdan z badan laboratoryjnych wody
pobranej do badania w podmiocie dostarczajgcym 1 wykorzystujgcym wode
w podmiotach dziatajacych na rynku spozywczym - Plukon Sieradz Sp. z o.0,
Gruszczyce 97A, 98-235 Btaszki:

- Nr WC54896 z dnia 16.02.2020r., 01877/2020/1 z dnia 20.02.2020r.
1 01877/2020/2 z dnia 20.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 13.02.2020r.,

- Nr PSSE-OL-HS/N/28/20 z dnia 02.03.2020r. z badan laboratoryjnych wody
pobranej do badania w dniu 17.02.2020r.,

- Nr WC54951 z dnia 24.02.2020r., 02459/2020/1 z dnia 28.02.2020r.
102459/2020/2 z dnia 25.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 21.02.2020r.,

- Nr WC54952 2z dnia 24.02.2020r., 02460/2020/1 z dnia 28.02.2020r.
1 02460/2020/2 z dnia 25.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 21.02.2020r.,

- Nr WC54953 z dnia 24.02.2020r., 02461/2020/1 2z dnia 28.02.2020r.
1 02461/2020/2 z dnia 25.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 21.02.2020r.,

- Nr WC54954 2z dnia 24.02.2020r., 02462/2020/1 z dnia 06.03.2020r.
1 02462/2020/2 z dnia 25.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 21.02.2020r.,

- Nr WC55038 z dnia 28.02.2020r., 02616/2020/1 z dnia 29.02.2020r.
i 02616/2020/2 z dnia 29.02.2020r. z badan laboratoryjnych wody pobranej do badania
w dniu 25.02.2020r.,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatno$¢é wody do spozycia.

W zakresie przebadanych parametrow nie zostaly naruszone wymagania okreslone
w zalgczniku nr 1 do w/w rozporzadzenia. Woda z indywidualnego uj¢cia Plukon
Sieradz Sp. z 0.0., Gruszezyce 97A, 98-235 Blaszki jest bezpieczna dla zdrowia
konsumentow oraz do celow zapewnienia jakosci produkeji i dystrybucji.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru probek wody
w lutym 2020r. Plukon Sieradz Sp. z 0.0., Gruszezyce 97A, 98-235 Blaszki w ramach
wewnetrznej kontroli jakosci wody pobral do badania laboratoryjnego probke wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie parametrow grupy A oraz enterokokow,
jonu amonowego, azotanow, azotyndw, manganu, zelaza, twardosci ogolnej w punkcie
zgodnosci: Stacja Uzdatniania Wody - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobrane]



probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonato laboratorium Intertek
Poland Sp. z o0.0., 02-265 Warszawa, ul. Cyprysowa 23B, Laboratorium Badawcze,
Helenow 6A, 09-500 Gostynin, zatwierdzone przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng.
Badana woda odpowiadata wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W dniu 17 lutego 2020r. przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego probki wody w zakresie:
parametréw grupy A oraz enterokokéw, chloru wolnego, azotandéw, azotynéw, jonu
amonowego w punktach zgodnosci: Stacja Uzdatniania Wody - woda wprowadzana do
sieci, sie¢ - hala patroszenia, sie¢ - hala rozbioru oraz w zakresie parametréow grupy B
w punkcie zgodnosci: sie¢ - stolowka. Badanie pobranych probek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi wykonalo laboratorium Powiatowej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zdunskiej Woli.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu si¢ ze
sprawozdaniem czastkowym z dnia 18.02.2020r. z badania laboratoryjnego do Nr PSSE-
OL-HS/28/20, wody pobranej do badania w dniu 17.02.2020r., stwierdzit w jednym
punkcie zgodnosci: sie¢ - stoldwka obecnos¢ azotanéw w ilosci 56 mg/l, przy
dopuszczalnej wartosci parametrycznej S0 mg/l. Po otrzymaniu informacji o pogorszeniu
jakosci wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu poinformowal
zarzgdzajgcego indywidualnym ujeciem {j. firme¢ Plukon Sieradz Sp. z 0.0., Gruszczyce
97A, 98-235 Blaszki, ze badana woda nie spetnia wymagan zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Zarzadzajacy natychmiast podjgt dzialania naprawcze, zawarte
w pismie z dnia 20.02.2020r., polegajace na: wykonaniu przegladu Stacji Uzdatniania
Wody, wskazaniu przyczyny przekroczenia, tj. btgdnego wskazania sondy azotanow, co
zaklocato prace filtréw oraz zamontowaniu nowej sondy azotandéw po kalibracji.

Po zakonczonych dziataniach naprawczych w dniu 21.02.2020r. w celu sprawdzenia
jakosci wody zarzadzajgcy ujeciem zlecit pobdr probek wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Prébki wody zostaly pobrane w zakresie parametrow: grupy A oraz
enterokokéw, azotandw, azotyndéw, jonu amonowego, manganu, zelaza, twardosci
ogolnej w punktach zgodnosci: Stacja Uzdatniania Wody - woda wprowadzana do sieci,
sie¢ - hala patroszenia, sie¢ - hala rozbioru, sie¢ - stotéwka. Badanie pobranych probek
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonato laboratorium Intertek Poland Sp.
2 0.0., 02-265 Warszawa, ul. Cyprysowa 23B, Laboratorium Badawcze, Helenow 6A, 09-
500 Gostynin, zatwierdzone przez Pafistwowa Inspekcj¢ Sanitarna. Badana woda
odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru prébek wody
w lutym 2020r. Plukon Sieradz Sp. z 0.0., Gruszczyce 97A, 98-235 Btaszki w ramach
wewnetrznej kontroli jakosci wody pobral do badania laboratoryjnego probke wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie parametréw grupy A oraz enterokokow,
jonu amonowego, azotandow, azotyndw, manganu, zelaza, twardo$ci ogélnej w punkcie
zgodnoscei: sieé - stotdwka. Badanie pobranej probki wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi wykonato laboratorium Intertek Poland Sp. z o0.0., 02-265 Warszawa,
ul. Cyprysowa 23B, Laboratorium Badawcze, Helenéw 6A, 09-500 Gostynin,
zatwierdzone przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng. Badana woda odpowiada
wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi



Komunikat o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy umiescié
na stronie internetowej podmiotu dostarczajacego i wykorzystujacego  wode
w podmiotach dziatajgcych na rynku spozywczym.
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